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Käytettävän  puhtaan  vesilähteen  selvitys 
ja  mahdollisen  tehostetun  kloorauksen 
aloitus vesilaitoksella. 
 
Veden  kuljetussäiliöiden  hankinta  ja 
puhtauden varmistaminen. 
 
Vedenkuljetusjärjestelyjen  ja  –reittien 
määrittely  alustavia  suunnitelmia 
hyödyntäen. 
 

Varavedenhankinta 

 
Vedenjakelusäiliöiden,  ‐letkujen  ja  ‐
hanojen  mekaaninen  pesu, 
klooridesinfiointi ja huuhtelu. 
 
Vedenjakelupisteiden  rakentaminen 
varavedenjakelusuunnitelmien  mukaisiin 
kohteisiin:  
 ajo‐ ja pysäköintijärjestelyt, 
 jonotusjärjestelyt,  
 veden  jakelijoiden  ja  hakijoiden 

ohjeistus,  
 sääsuojat,  
 käsien‐ ja astioiden pesupaikat,  
 mahdollisten  puhtaiden 

vedenhakuastioiden jakelu ja  
 turvallisuuden varmistaminen. 
 
Puhtaiden  vesisäiliöiden  täyttö  ja 
vedenjakelun aloitus 
 
Varavedenjakelusuunnitelman  mukainen 
tehostettu vedenlaadun tarkkailu 
 

Varaveden säiliöjakelu

 
Ensiarvio  tilanteesta  ja  tarvittaessa 
yhteydenotto  terveydensuojelu‐
viranomaiseen,  pelastusviranomaiseen  ja 
muihin tarvittaviin tahoihin 
 
Tilannekuvan  muodostus  yhdessä 
vastuutahojen kesken: 
 johtovastuusta sopiminen, 
 tilanteen oletettu kesto ja laajuus 
 vedentarve, 
 erityisryhmien huomiointi, 
 käytettävissä olevat resurssit ja 

kalusto,  
 tiedotuksen järjestäminen (sisäinen ja 

ulkoinen) ja  
 apuvoimien tarpeen määrittely. 
 
Tarvittaessa avunpyynnöt mahdollisille 
apuvoimille: 
 naapurilaitokset, 
 kaupalliset toimijat, 
 SPR ja Vapepa sekä 
 Puolustusvoimat virka‐apuna. 
 

Ensitoimet 
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Erityisryhminä  vedenjakelussa  ja 
tiedotuksessa huomioidaan: 
 sairaalat ja terveyskeskukset 
 palvelutalot ja hoitokodit 
 koulut ja päiväkodit 
 vesikriittinen teollisuus 
 kotieläintilat 
 liikuntarajoitteiset 
 
Erityisryhmien  vedenjakelun  järjestelyt: 
jakelu  kotiin,  suursäiliöt  ja  tankkiautot 
sairaaloille  ja  muille  tärkeille 
suurkäyttäjille. 
 

Erityisryhmät 

 
Paluu normaaliin vedenjakeluun tilanteen 
korjaannuttua. 
 
Tiedotus tilanteen normalisoitumisesta.  
 
Vedenjakelupisteiden ja muiden 
erityisjärjestelyjen purku. 
 
Käytetyn kaluston pesu ja huolto sekä 
varastointi tai palautus omistajalle. 
 
Tapahtuman raportointi. 
 
Mahdolliset korjaavat toimet tilanteeseen 
johtaneiden syiden poistamiseksi. 
 
Varavedenjakelusuunnitelman  päivitys  ja 
havaittujen puutteiden korjaus. 
 

Jälkihoito

 
Apua voidaan tarvita kaluston ja 
työvoiman muodossa, jos tilanteen laajuus 
ylittää paikallisten toimijoiden resurssit.  
 
Apua voidaan saada: 
 paikallisilta viranomaisilta, 

naapurilaitoksilta,  
 kaupallisilta toimijoilta, 
 SPR:ltä ja Vapepalta sekä 
 Puolustusvoimilta virka‐apuna. 
 

Apuvoimat
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